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1  ANTECEDENTES

Con fecha 28 de mayo de 2025, la Direccion General de Transicion Energética y Economia Circular emite
informe de requerimiento de informacidn complementaria en relacion con el expediente denominado
Modificacion Puntual N2 6 del Plan Parcial del Sector 36, en el término municipal de Alcald de Henares,
donde solicita la presentacion de documento justificativo del cumplimiento del Decreto 170/1998, de 1
de octubre, sobre gestion de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de
Madrid.

A tal efecto el Servicio de Infraestructuras Municipal emite informe con fecha 6 de junio de 2025, cuyo
contenido constituye el presente Anexo n21 al Documento Ambiental Estratégico del expediente.

2 INTRODUCCION

La normativa reguladora de las infraestructuras de saneamiento tiene su origen en la Directiva Marco de
Aguas, transpuesta a la legislacion estatal por medio de la Ley de Aguas y desarrollada, entre otros, por el
Plan Hidrolégico del Tajo. Por otra parte, derivada de la Ley de Aguas, la Comunidad de Madrid promulga
la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua; desarrollada
en parte de su articulado por el Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestion de las infraestructuras
de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.

La Ley 17/1984 establece que la necesidad de depuracién de las aguas residuales tiene un interés
supramunicipal, por cuanto exige la superacién de los limites del municipio o produce evidentes
repercusiones fuera de ellos y declara los servicios de depuracién de interés para la Comunidad de Madrid.

En el art. 2 de la Ley se indica que la regulacion de los servicios de aduccidén y depuracion, asi como la
aprobacidén definitiva de planes y proyectos referidos a dichos servicios corresponde a la Comunidad de
Madrid, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las Entidades locales. Asimismo, los
Ayuntamientos podran ejercer la redaccién y aprobacién inicial y provisional de planes y proyectos en
relacion con los servicios anteriormente citados.

El Decreto 170/1998 desarrolla el mecanismo establecido porlos articulos 3.2a 5.1y 5.2delaLey 17/1984
en relacion con la mutua informacién entre las Entidades Locales y la Comunidad de Madrid respecto a
los planes y proyectos de saneamiento, asi como el procedimiento de autorizacion por esta ultima de las
redes de alcantarillado municipal que conecten sus vertidos a infraestructuras supramunicipales.

En el art. 7 del Decreto se establece que todos los planes, proyectos o actuaciones de alcantarillado y
todos los desarrollos urbanisticos deberan ser informados por la Comunidad de Madrid cuando impliquen
variacién en las condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras. Para ello, el
Ayuntamiento enviard a la Consejeria del Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio una memoria
descriptiva del plan, proyecto o actuacién en la que incluira obligatoriamente el calculo justificativo de los
caudales a conectar.

El objeto del presente documento es el estudio de las infraestructuras de saneamiento exigido
por el érgano ambiental de la Comunidad de Madrid en relacién al desarrollo de la propuesta
de la MODIFICACION N2 6 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 36 DEL PGOU DE
ALCALA DE HENARES
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3 LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO

El municipio de Alcala de Henares se situa en la zona oriental de la Comunidad de Madrid abarcando una
extension de 87,72 km2. Alcala de Henares constituye el municipio mas destacado del eje residencial y
empresarial denominado Corredor del Henares, en la vega del rio del que toma el nombre,
desarrollandose en el entorno de la autovia del nordeste y de la linea de ferrocarril Madrid-Barcelona, al
este del drea metropolitana de Madrid.
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Geograficamente el municipio de Alcala de Henares limita al norte con el de Camarma de Esteruelas y
Meco; al noreste con el de Guadalajara de Azuqueca de Henares; al este con Santos de la Humosa y
Anchuelo; al sur con Villalbilla, Torres de la Alameda y San Fernando de Henares; al oeste con Torrején de
Ardoz; y, finalmente al noroeste con Daganzo de Arriba.
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Esta ubicacién estratégica, a 31 km de la ciudad de Madrid, en el importante eje de comunicaciones
Madrid-Zaragoza-Barcelona ha supuesto que a largo de la historia haya desarrollado un importante papel

econdémico y cultural.

El dmbito objeto de la Modificacion esta situado en zona norte de Alcald de Henares, con acceso desde la
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El dmbito sujeto a modificacidon de la ordenacidon urbanistica queda definido por las parcelas reguladas
por Zona Z-5 Escolar (excepto la Parcela 77 que ya se modificé en 2013). Las parcelas afectadas son, por
tanto, las siguientes: P-23, P-32.1, P-32.2, P-36, P-50, P-51, P-71.

LEVENDA DE USOS

Ambito sujeto a modificacién. Zona Z-5 Escolar (excepto P-77 ya modificada)

4 RESUMEN DEL OBJETO DE LA MODIFICACION PREVISTA
El objeto de la presente modificacion puntual del Plan Parcial de ordenacién del Sector 36 del PGOU de
Alcald de Henares es la modificacion del coeficiente de edificabilidad asignado a las parcelas de

equipamiento publico por la ordenanza de la Zona Z-5 Escolar.

SITUACION ACTUAL

SUPERFICIE EDIFIC. SUPERFICIE
ZONAS MANZANA PARCELAS m? /2 EDIEICABLE m? USO ACTUAL
Z-5 M-12 23 2.500 0,3 750 Vacante
ESCOLAR Escuela Infantil La Flauta
M-18 32.1 6.005 0,3 1.802 Magica
M-18 32.2 4911 0,3 1.473 Vacante
M-19 36 2.050 0,3 615 Vacante
M-24 50 . .
25.467 0,3 7.640 Colegio GSD Alcald
M-24 51
M-37 71 2.480 0,3 744 Vacante
M-42 77 12.159 1,0 12.159 CEIP Ernest Hemingway
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SITUACION MODIFICADA

SUPERFICIE EDIFIC. SUPERFICIE
ZONAS MANZANA PARCELAS m? i EDIEICABLE m? USO ACTUAL
Z-5 M-12 23 2.500 1 2.500 Vacante
ESCOLAR Escuela Infantil La Flauta
M-18 32.1 6.005 1 6.005 Magica
M-18 32.2 4911 1 4911 Vacante
M-19 36 2.050 1 2.050 Vacante
M-24 50 . i
25.467 1 25.467 Colegio GSD Alcalad
M-24 51
M-37 71 2.480 1 2.480 Vacante
M-42 77 12.159 1,0 12.159 CEIP Ernest Hemingway

5 TIPO DE RED SANEAMIENTO PREVISTA

La recepcion definitiva por parte del Ayuntamiento de Alcala de Henares de la urbanizacién del Sector 36
del P.G.0.U. fue 3 de abril de 2002. Desde ese momento las parcelas han ido ocupandose y actualmente
guedan muy pocas sin estar edificadas y en servicio.

El Sector 36 del P.G.0O.U. dispone de una red de saneamiento de cardcter unitario que se encuentra en
buen estado de mantenimiento y uso. La modificacién propuesta no implica un cambio en la red de
saneamiento actual.
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6 CALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA SITUACION ACTUAL Y TENIENDO EN
CUENTA EL INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD PROPUESTO EN LA MODIFICACION DEL
PLAN PARCIAL.

El incremento de edificabilidad propuesto en la modificacién del Plan Parcial viene determinado en la
siguiente tabla:

ACTUAL TRAS. APROB, Mod. P.P.
SUPERFICIE EDIFIC. SUPERFICIE EDIFIC. SUPERFICIE |INCREMENTO
ZONAS | MANZANA |PARCELAS ) . EDIFICABLE 9 2 EDIFICABLE | SUP. EDIF.
m m°/m 2 m“/m 2 2
m m m
M-12 23 2.500 0,3 750 1 2.500 1.750
M-18 32.1 6.005 0,3 1.802 1 6.005 4.203
Z-5 M-18 32.2 4.911 0,3 1.473 1 4.911 3.438
ESCOLAR[ M-19 36 2.050 0,3 615 1 2.050 1.435
M-24 50
NE24 51 25.467 0,3 7.640 1 25.467 17.827
M-37 71 2.480 0,3 744 1 2.480 1.736
M-42 77 12.159 1 12.159 1 12.159 0
55.572 25.183 55.572 30.389

Para el calculo de caudales aportados por los incrementos de edificabilidad a la red de saneamiento se
deben tener en cuenta cual seria la aportacidén derivada del agua potable consumida por el incremento
de edificabilidad en las parcelas dotacionales.

Para el calculo de dotaciones y siendo conservadores usaremos la normativa que tiene vigente el Canal
de Isabel Il, donde considera un consumo de 8 litros por metro cuadrado edificable y dia.

Tabla 47. Dotaciones de cdlculo

Residencial
Viviendas Viviendas
unifamiliares multifamiliares
(1/rmPcqigicapie y diar) | (/M. aisicarie y dia)

Terciario, dotacional e
industrial
{szemﬁronfe y dia)

Zonas verdes
(I/m? y dia)

Suelo Urbano
No Consolidado (SUNC)
sin desarrollar
Suelo Urbanizable
Sectorizado (SUS) 9,5 8,0 15
sin desarrollar
Suelo Urbanizable

No sectorizado (SUNS)
sin desarrollar

INCREMENTO| DOTACION |[INCREMENTO
ZONAS | MANZANA|PARCELAS| SUP.EDIF. | CALCULO | DOTACION
m? Im? g y dia lidia
M-12 23 1.750 8 14.000
M-18 32.1 4.203 8 33.624
Z-5 M-18 32.2 3.438 8 27.504
ESCOLAR M-19 36 1.435 8 11.480
M-24 50
Viod = 17.827 8 142.616
M-37 71 1.736 8 13.888
M-42 77 0 8 0
30.389 243.112

Por lo tanto, el incremento de dotacidn seria de 243.112 |/dia <> 243 m3/dia. Segun las recomendaciones
del Canal de Isabel Il se contemplara el 90 % de las dotaciones de disefio de abastecimiento en suelo
urbano desarrollado para usos dotacionales del sector. Qs = 0,9 x 243 = 219 m3/dia.
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En conclusidn, el incremento del caudal de aguas residuales aportado como consecuencia del incremento
de edificabilidad propuesto en la modificacidn del Plan Parcial seria de 219 m3/dia.

2 T, P = A=

Los incrementos de caudal se producen repartidos por todo el sector por lo que la red de saneamiento
existente tiene capacidad suficiente para asumirlos.

7 CALCULO DE CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES
Como ya se ha indicado el Sector 36 es un ambito consolidado y practicamente ocupado al 100%.

La modificacidon propuesta no implica una modificacion de caudales de aguas pluviales a asumir por la red
de saneamiento, por lo que no es preciso realizar calculo de aguas pluviales.

8 INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION EN SERVICIO Y/O PROYECTO,
QUE SE PREVE DEN SERVICIO AL AMBITO. TITULARIDAD PATRIMONIAL DE LAS MISMAS.
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACION QUE EN LA ACTUALIDAD DEN
SERVICIO A LOS SECTORES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO.

Como ya se ha indicado el Sector 36 es un ambito consolidado y practicamente ocupado al 100%.

Las infraestructuras de saneamiento son de titularidad municipal y se encuentran en buen estado de
mantenimiento y uso.

8.1 CAPACIDAD DEL SISTEMA DE DEPURACION DE ALCALA DE HENARES:

En la actualidad, el municipio de Alcald de Henares depura sus aguas residuales en el Sistema de
Depuracion “Alcala Este-Alcald Oeste”, compuesto por dos estaciones depuradoras denominadas EDAR
Alcald Este y EDAR Alcald Oeste conectadas entre si mediante un emisario de interconexién. Ambas
depuradoras estan gestionadas por Canal de Isabel Il, S.A., M.P.
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De acuerdo con las Autorizaciones de vertido vigentes y emitidas por la Confederacién Hidrografica del
Tajo, los caudales maximos autorizados en cada una de las EDAR son los siguientes:

EDAR ALCALA ESTE: Autorizacién de vertido AV-0011/1990
Caudal maximo punta: 1.900 m3/h
Volumen méximo anual: 2.525.800 m3/afio lo que implica 6.920 m3/dia

EDAR ALCALA OESTE: Autorizacion de vertido Expediente: 160.214/86 INY
Caudal maximo punta: 9.352 m3/h
Volumen méximo anual: 21.535.000 m3/afio lo que implica 59.000 m3/dia

CAPACIDAD TOTAL SISTEMA DEPURACION ALCALA DE HENARES
Caudal maximo punta: 11.252 m3/h
Volumen méximo anual: 24.060.800 m3/afio lo que implica 65.620 m3/dia

8.2 VOLUMEN TOTAL APORTADO AL SISTEMA DE DEPURACION EN ALCALA DE HENARES EN
FUNCION DEL AGUA CONSUMIDA.

La curva de evolucién del consumo de la ciudad de Alcala de Henares registrado por Aguas de Alcald en
los ultimos afios se muestra a continuacidn:

VOLUMENES 20 ANOS ALCALA DE HENARES

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000

5.000.000

== Vol. Suministrado

1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

Como puede observarse la tendencia se ha estabilizado en los dos ultimos afios, siendo el volumen
suministrado en el afio 2021 de 16.598.128 m?3.

Los rendimientos reales obtenidos en los ultimos afos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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~ VOLUMEN ALTA (M3)
ANO RENDIMIENTO
MAS HUMANES TOTAL
1999 24.000.000 | 59,20%
2000 23.860.215 23.860.215 | 61,52%
2001 24.222.948 24.222.948 | 62,47%
2002 23.699.211 23.699.211 | 65,07%
2003 21.500.259 21.500.259 | 73,44%
2004 23.698.147 | 1.806.640 | 25.504.787 | 63,13%
2005 22.511.454 | 1.040.727 | 23.552.181 | 67,23%
2006 22.208.866 | 378.580 22.587.446 | 66,21%
2007 19.819.268 | 1.170.385 |20.989.653 |71,30%
2008 17.834.960 | 1.344.720 |19.179.680 |79,09%
2009 17.654.629 | 1.211.102 |18.865.731 | 77,07%
2010 17.618.788 | 1.321.391 |18.940.179 | 73,36%
2011 18.100.035 | 1.372.763 |19.472.798 | 70,56%
2012 17.268.213 | 1.536.648 | 18.804.861 | 72,25%
2013 15.371.105 | 1.754.539 |17.125.644 | 75,13%
2014 14.299.279 | 1.634.945 |15.934.224 | 79,72%
2015 14.654.284 | 1.843.138 | 16.497.422 | 79,08%
2016 14.731.555 | 1.660.057 |16.391.612 | 79,36%
2017 15.015.610 | 1.842.604 |16.858.214 | 77,69%
2018 14.266.574 | 1.404.421 |15.670.995 | 80,51%
2019 15.008.468 | 1.577.131 |16.585.599 |79,50%
2020 14.686.785 | 1.418.490 |16.105.275 | 81,94%

En el afio 2021 de los 16.598.128 m3 suministrados, 14.959.686

1.638.442 m3 de la ETAP de Humanes.

Este dato representa un volumen medio diario de 45.474 m3/dia

m3 fueron procedentes de la MAS y

Por lo que el caudal MEDIO aportado a EDAR seria: 0.9%1.05*%45.474= 42.972 m3/dia

Como ya se ha indicado la capacidad total del sistema de depuracion en Alcald de Henares es de 65.620

m3/dia lejos de la aportacién actual al sistema.

Por otro lado, los datos desglosados del ejercicio 2021 son los siguientes:
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Afio 2021 f:ﬁ“}‘“m MECO [m3) TOTAL (m3) m3/dia
Enero 1.205.217 124.083 1.329.300 42.881
Febrero 1.243.743 104.500 1.348.243 438.152
Marzo 1.185.700 150.400 1.336.100 43.100
Abril 1.194.828 147.083 1.341.911 44,730
Mayo 1.379.029 151.785 1.530.814 49.381
Junio 1.403.846 141.426 1.545.272 51.509
lulio 1.382.341 109.732 1.492.073 48.131
Agosto 1.365.879 140.289 1.506.168 48.586
Septiembre 1.299.417 135.500 1.434.917 47.831
Octubre 1.251.563 144,805 1.396.368 45.044
Noviembre 996.021 138.628 1.134.649 37.822
Diciembre 1.052.102 150.211 1.202.313 38.784
Total 14.959.686 1.638.442 16.598.128 45.474

Como se observa el consumo punta se produjo en el mes de junio y con los datos resefiados, el caudal
punta aportado a la red de alcantarillado, excluyendo agua de lluvia seria:

Caudal PUNTA aportado a EDAR: 0.9*%1.05*51.509= 48.676 m3/dia que también se encuentra lejos de la
capacidad total del sistema de depuraciéon en Alcald de Henares que es de 65.620 m3/dia.

Dado que el caudal aportado por el incremento de edificabilidad propuesto en la modificacién del Plan
Parcial es de 219 m3/dia lo que supone un aumento sobre del volumen medio vertido en la actualidad
(42.972 m3/dia) de un 0,5 %, y teniendo en cuenta que el volumen aportado punta es de 48.676 m3/dia,
la red de drenaje actual y su sistema de depuracidén con capacidad para tratar 65.620 m3/dia tiene
capacidad mas que suficiente para asimilar la modificacién propuesta sin tener que hacer modificaciones
en la misma.

9 DESTINO PREVISTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
Como ya se ha indicado el Sector 36 es un ambito consolidado y practicamente ocupado al 100%.

La modificacidn propuesta no implica un cambio en el destino de las aguas residuales y pluviales. Las aguas
residuales y pluviales irdn destinadas como hasta ahora a la red de saneamiento unitaria existente.

Autor de la MODIFICACION N2 6 DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACION DEL SECTOR 36 DEL PGOU DE
ALCALA DE HENARES y del Documento Ambiental Estratégico:
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